
 
– Щоб гарантувати захист від потрапляння вологи та конденсата в 
клемну коробку, діаметр силового кабелю має бути достатньо великим 
для його обхвату (наприклад: H 05 VV-F3 G 1.5). 
– Якщо насос встановлюється туди, де температура води більша, ніж 
90°С., необхідно використовувати термостійкий кабель. Не  допускайте  
торкання силового кабеля з трубопроводом, насосом, двигуном, 
переконайтеся у відсутності будь-якої вологи. 
– Вид та величина струму та напруги у мережі мають відповідати даним, 
що вказані на табличці насоса. 
– Мережеве підключення виконувати згідно Мал. 3 

 
Мал. 3 
– Мережевий кабель може підводитися до клемної коробки зліва або 
справа. Для цього необхідно поміняти заглушки на кабельный підвід. 
При боковому розташуванні  клемної коробки кабель підводиться  
завжди знизу. 
 Після електричного під’єднання клемна коробка повинна бути  щільно 
закрита, аби убезпечити її від потрапляння туди вологи. 
– Насос / прилад необхідно заземлити згідно з Правилами монтажу та 
експлуатації електроприладів. 
– Приєднуючи автоматичні прибори управління, дотримуйтесь 
керівництва з монтажу та експлуатації таких приладів. Будь-які 
збої напруги в мережі можуть викликати пошкодження 
двигуна.  
6 Введення в експлуатацію 
Заповнення системи рідиною та видалення повітря. 
Повністю зібрану систему заповніть рідиною та видаліть повітря  з 
верхньої точки системи. 
Наcос не можна використовувати для змішування середовищ у системі. 
Видалення повітря з порожнини насоса виконується автоматично після 
короткочасного його вимкнення. Якщо потрібне додаткове видалення 
повітря з насоса, то воно відбувається у наступній послідовності: 
– Вимкнути насос. 
Увага! Якщо доторкнутися до насосу, існує небезпека отримати термічний  опік! У 

залежності від температурних умов  насос та рідина, що перекачується, можуть бути 

дуже гарячими. 

– Закрити запірний вентиль на виході із насоса (на напірній лінії).  
Увага! Можливо існує небезпека отримати термічний  опік! При високій температурі 

та тиску рідини, коли відкрутити гвинт  для видалення повітря, може відбутися 

викид гарячої маси  в рідкому чи газоподібному стані. 

– Обережно відкрутити гвинт для видалення повітря. 
– Вал насоса обережно натиснути декілька разів за допомогою викрутки 
– Електричні частини захищати від потрапляння води. 
– Увімкнути насос. 
Не припускати роботу насоса без води! В залежності від тиску в системі, 
насос може блокуватися при відкритому отворі для видалення повітря. 
– Через 15..30 секунд роботи закрутити на місце гвинт для видалення 
повітря. 
– Відкрити  запірний вентиль на виході насоса. 
Переключення числа обертів 
Якщо приміщення опалюється слабко, необхідно збільшити число  
обертів насоса, однак у трубопроводах і, особливо, у запірній арматурі 
(наприклад, термостатичному клапані) можуть виникнути шуми. Вони 
знешкоджуються переключенням насоса на менші числа обертів.  
Коли перемикач поставити на III, насос працює з найбільшим числом 
обертів, на I -з найменшим числом обертів. 
7.Обслуговування 
Перед монтажем (демонтажем) або будь-якими ремонтними роботами, 
необхідно вимикати насос (знеструмити) та прийняти заходи по 
попередженню  його несанкційного ввімкнення. 
8.Несправності, причини та їх усунення 
Насос не працює при ввімкненому електроживленні 
– перевірити і, якщо необхідно, замінити електричні запобіжники, 
– перевірити напругу на клемах електродвигуна (див. дані  на двигуні),  
– перевірити конденсатор  (див. дані на конденсаторі). 
– двигун заблоковано, наприклад, через забруднення в його  проточній 
частині.  
Усунення: викрутити гвинт для відводу повітря та звільнити ротор 
насоса прокручуванням його за допомогою викрутки (див. Мал. 1). 
Якщо висока температура і тиск у системі, запірну арматуру перед та 
після насоса закрити. Дати можливість насосу охолонути.  
Насос шумить під час експлуатації 
–  Шум виникає через кавітацию, тому що на вході в насос недостатній 
тиск. 
Усунення: підняти тиск на вході в насос в межах припустимого. 
– Перевірити частоту обертання. Перемикнути на нижчу кількість 
обертів. 

Гарантійні зобов’язання 
Гарантійний термін експлуатації насоса складає 12 місяців з дня 
продажу. 
Гарантійні зобов’язання чинні виключно на території України та на 
насоси, придбані на території України. Претензії щодо гарантії 
приймаються лише при наявності правильно і чітко заповненого 
гарантійного талону з зазначенням заводського номера виробника 
товару, дати продажу та штампу організації продавця. 
Наявність та телефони Авторизованих сервісних центрів (АСЦ) у Вашому 
місті можна дізнатися за телефоном 0-800-50-70-35 (гаряча лінія, 
безкоштовно зі стаціонарних телефонів на територіі України). 

 
Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються: 
- закономірний знос будь-яких вузлів, нормальне стирання  чи 
пошкодження полірованих чи фарбованих поверхней, гумових виробів; 
-незначні шуми та вібрації, погіршення регулювання, які не впливають 
на якість, ефективність та функціонування приладу в цілому і які 
з’являються за певних умов чи нештатних режимах експлуатації; 
- пошкодження, викликані діями зовнішніх факторів, такими як хімічне 
забруднення, механічне забруднення (пісок, пил, шлам, окалина, 
комахи, жирові відкладення); через утворення осаду. Пошкодження 
обладнання, яке подає живлення від електромережі - як наслідок: вплив 
перепадів напруги (вихід напруги за межі 198 ... 242 В), відхилення 
частоти току від 50 Гц, роботи від перетворювачів, генераторів або 
приладів безперебійного живлення, які мають "апроксимовану 
синусоїду" чи відсутність чіткого "нуля" або "фази", наявність потенціалу 
на трубах підключення до опалювальної мережі; 
- пошкодження Виробу унаслідок умисних дій Споживача або третіх 
осіб; 
- незначне відхилення від номінальних параметрів, які не впливають на 
споживчі якості Виробу, придатність до подальшого використання; 
-пошкодження, які виникли у результаті недотримання правил 
експлуатації, пошкодження випадкового характеру, якщо Виріб 
ремонтувався, обслуговувався або модифікувався не в Авторизованому 
сервісному центрі; 
- несправності викликані дією незамерзаючої рідини або домішок в 
системі опалення; 

Утилізація приладу 

Після закінчення терміну служби або неможливості провести 

його ремонт, насос повинен бути демонтований і утилізований. 

Насос може бути утилізований як брухт кольорових і чорних 

металів, згідно з місцевим законодавством. Для утилізації 

зверніться у спеціалізовану організацію. 

Інформація про підтвердження відповідності продукту  

Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту Обмеження 

Використання деяких Небезпечних речовин в електричному та 

електронному обладнанні (ТР ОВНР). 

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених Додатку №ТР 
ОВНР: 

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 
2. кадмій (Cd) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 
3. ртуть (Hg) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 
4. шестивалентний хром (Cr6+) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 
частин на мільйон; 
5. полібромбіфеноли (РВВ) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин 
на мільйон; 
6. полібромбіфенілові ефіри (РВDЕ) не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 
частин на мільйон. 

Циркуляційні насоси  ТМ «RÖDA» відповідають вимогам Технічного 

Регламенту безпеки машин (затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 січня 2013р. № 62) Технічного регламенту 

безпеки низьковольтного електричного обладнання (затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009р. №1149). 

Декларацію про відповідність можна переглянути на www.optim.ua, 
www.roda.com.ua  у розділі  «Підтримка». 

Виготовлено на замовлення ТМ RÖDA, Німеччина 

 Адреса потужностей виробництва: «Хел-Віта Сп. з.о.о.» 86-005 Біата 

Блота, Зельонка, вул. Бізнесова 22, Польща 

Уповноважений представник в Україні 

ТОВ «ТК «ОПТІМ», 03680, м. Київ, вул. Пшенична 9.  

тел.: (044) 406-40-46 факс: (044) 406-40-45  

Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних 

телефонів, в межах України). 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті 
www.optim.ua 

Термін служби виробу 5 років. 

Дата вироблення вказана на упаковці.  
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З умовами гарантійних  зобов’язань ознайомлений, підпис  
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